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LEGENDA

cavidotto elettrico a Bassa Tensione

cavidotto elettrico a Media Tensione

condotta gas a Bassa Pressione

condotta gas a Media Pressione

condotta acquedotto

collettore fognatura nera pubblica

cavidotto telefonico e di fibra ottica

Tracciato nuova tombinatura

cavidotto di illuminazione pubblica

Rimosso Progetto

Tracciati sottoservizi interferenti:

Mantenuto

tubazione di smaltimento acque bianche

allaccio privato utenza acquedotto

N.B. I tracciati delle reti sono da intendersi sottostrada

salvo diversa indicazione in planimetria (tratti aerei o

staffati a muro ecc)

Punto di allaccio utenza privataP P P

palo di illuminazione pubblica

P.S. La configurazione dei sottoservizi riportata non

tiene in considerazione gli impianti specifici interni

all'area di servizio ENI


