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Fornitura

400/230V - 50Hz - Ik = 10 kA

Quadripolare
Sistema TT -
Potenza Contratto 0 kW

Potenza Impianto 28 kW

QEG - Quadro Elettrico Generale

QEG: Ik =10 [kA]
Linea: —/--m
Sezione: -~

C.dt con:1b0%

QEG C-1 QEG C-2

Utenza generica Utenza generica
Potenza 1.8 [kW] Potenza 240 [W]

b 8.66 [A] Ib1.155[A]

C.dt con: 1b 2.57% C.d.t. con: Ib 1.15%

QEG C-3

Utenza generica
Potenza 3 [kW]

Ib 14 [A]

C.d.t. con: 1b 3.47%

CD lllum. Magenta 2A-2B QEGC-5
M1: Ik = 1.05 kA .
Linea: FG7OF£ I 5]o m Utenza generica
Sezione: 1(3G10) Potenza 300 [W]
C.dt con: 1b1.33 % Ib1.443 [A]

C.dt con: b 1.71%

C-2

Utenza generica
Potenza 3 [kW]

Ib 14 [A]

C.d.t. con: Ib 3.39%

C-1

Utenza generica
Potenza 300 [W]

b 1.443 [A]

C.d.t. con: Ib 1.46%

QEG C-6

Utenza generica
Potenza 300 [W]

Ib 1.443 [A]

C.d.t con:1b2.71%

QEGC-7

Utenza generica
Potenza 300 [W]

Ib 1.443 [A]

C.dt con: b 1.21%

QEG C-8

Utenza generica
Potenza 300 [W]

Ib 1.443 [A]

C.dt con: b 241%

QEG C-9

Utenza generica
Potenza 300 [W]

Ib 1.443 [A]

C.dt con: b 1.14%

QEG C-10

Utenza generica
Potenza 300 [W]

Ib 1.443 [A]

C.dt. con: 1h 1.80%
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CD lllum. Rosso 2A-2B

R1: 1k =042 [kA]
Linea: FG7TOR/ 140 m
Sezione: 1(3G10)

C.d.t con:1b 1.94 %

C-1 CD lllum. Rosso 2A1-2A2 C-3

Utenza generica Eﬁeg( ;g%&%o m Utenza generica
Potenza 300 [W)] Sezione: 1(364) Potenza 300 [W]
Ib1.443 [A] C.dt. con: 1b3.25% Ib1.443 [A]

C.dt con: 1b2.01% C.dt. con: 1b 3.38%

CD lllum. Rosso 2A2.1-2A2.2 C-6

R3: 1k =10.18 [kA .
Linea: FG7OF[< /s]s m Utenza generica
Sezione: 1(3G1.5) Potenza 300 [W]
C.dt. con: 1b 348 % b 1.443 [A]

C.d.t. con: Ib 3.29%

C9 C-10

Utenza generica Utenza generica
Potenza 300 [W] Potenza 300 [W]

Ib 1.443 [A] b 1.443 [A]

C.dt. con: Ib 3.91% C.d.t. con: b 3.91%

CD Rosso 3A-3B

R5: Ik = 0.2 [kA]
Linea: FGTOR /272 m
Sezione: 1(3G10)

C.dt con:b2.5%

C-7

Utenza generica
Potenza 300 [W]

b 1.443 [A]

C.d.t. con: Ib 3.49%

C-1

Utenza generica
Potenza 300 [W]

Ib 1.443 [A]

C.d.t. con: 1b 3.42%

CD Rosso 3A1-A2-A3

R6: Ik =0.17 [kA]
Linea: FG7TOR /30 m
Sezione: 1(3G4)

C.dt. con: b 2.99 %

C-4 C-5

Utenza generica Utenza generica
Potenza 300 [W] Potenza 300 [W]

b 1.443 [A] Ib1.443[A]

C.d.t. con: 1b 3.97% C.d.t. con: Ib 3.94%

C6

Utenza generica
Potenza 300 [W]

b 1.443 [A]

C.d.t. con: Ib 3.84%
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CD lllum. Verde 1

V1: 1k =0.19 [kA]
Linea: FGTOR /80 m
Sezione: 1(3G2.5)
C.dt con:1b2.91%

CD lllum. Verde 2A-2B

V3: 1k =0.1[kA]
Linea: FG7TOR /90 m
Sezione: 1(3G1.5)
C.d.t. con: b 2.67 %

CD Verde 1A-A1-A2 C-2
V2: 1k =0.13 [kA] Ut .
Linea: FGTOR / 40 m enza generica
Sezione: 1(3G2.5) Potenza 300 [W]
C.dt con: 1b3.61% Ib1.443 [A]

C.d.t. con: Ib 3.06%

C3

C5 C-6

Utenza generica Utenza generica
Potenza 300 [W] Potenza 300 [W]

b 1.443 [A] Ib 1.443 [A]

C.d.t. con: Ib 3.87% C.d.t. con: 1b 3.87%

Utenza generica
Potenza 300 [W]
Ib1.443 [A]

C.d.t. con: 1b 3.63%

C-1

Utenza generica
Potenza 300 [W]
Ib1.443 [A]

C.d.t con: 1b3.17%

C-2

Utenza generica
Potenza 300 [W]

Ib 1.443[A]

C.d.t. con: Ib 3.46%

CD lllum. Blu QEG C-16
B1: k= 0.44 [kA] .
Linea; FGTOR /135 m Utenza generica

Sezione: 1(3G10)
C.dt con:1b3.21%

Ib13[A]

Potenza 2.7 [kW]

C.dt. con: Ib 2.28%

CD lllum. Blu A1-A2 C-2
B2: Ik = 0.37 [kA] Ut .
Linea; FGTOR /25 m €nza generica
Sezione: 1(3G10) Potenza 900 [W]
C.d.t. con: 1b3.62 % Ib4.33[A]

C.dt. con: b 3.74%

C4

Utenza generica
Potenza 1.6 [kW]
Ib 7.698 [A]

C.d.t. con: Ib 3.85%

G5

Utenza generica
Potenza 600 [W]

Ib 2.887 [A]

C.d.t. con; 1b 3.95%

QEGC-17

Potenza 300 [W]
b 1.443 [A]

Utenza generica

C.d.t. con: b 0.28%

QEG C-18

Utenza generica
Potenza 300 [W]

Ib 1.443 [A]

C.d.t. con: Ib 0.42%
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QEG C-19

Utenza generica
Potenza 300 [W]

b 1.443 [A]

C.d.t. con: 1h 0.42%

QEG C-20

Utenza generica
Potenza 300 [W]

b 1.443 [A]

C.d.t. con: 1b 0.42%

UPS 5 kVA

UPS: Ik = 3.42 [kA]
Linea: FGTOR/5m
Sezione: 1(3G6)
C.d.t. con:1b0.38 %

C
3
w

Quadro UPS 5 kVA

QU: Ik = 2.75 [kA]

C.dt con:1b0.51%

Linea: FGTORIN7 V-K PE/3m
Sezione: 1(246)+(1PES)

QU C-1

Utenza generica
Potenza 200 [W]
Ib1.237 [A]

C.d.t. con: 1b 1.03%

QuC-2

Utenza generica
Potenza 200 [W]

b 1.237 [A]

C.d.t. con: b 2.04%

QU C-3

Utenza generica
Potenza 600 [W]
Ib3.712 [A]

C.d.t. con: b 2.13%

Qu C4

Utenza generica
Potenza 600 [W]
Ib3.712 [A]

C.d.t con: b 2.83%

QUC-5 QU C-6

Utenza generica Utenza generica
Potenza 600 [W)] Potenza 400 [W]
Ib3.712[A] Ib2.474 [A]

C.d.t. con: b 2.78% C.d.t con: b 0.77%

Qu C-7

Utenza generica
Potenza 500 [W]

Ib 3.093 [A]

C.d.. con: Ib 0.82%

Quc-s

Utenza generica
Potenza 400 [W]
Ib2.474 [A]

C.d.t con: 1b2.21%

QuC-9

Utenza generica
Potenza 500 [W]

b 3.093 [A]

C.d.t. con: 1b 3.72%

QucC9

Utenza generica
Potenza 400 [W]

Ib 2474 [A]

C.d.t. con: Ib 3.13%
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UPS-IS

UPS-IS: Ik =2.71 [kA]
Linea: FGTOR/5m
Sezione: 1(3G4)

C.d.t. con: b 0.28 %

[
3
w

Quadro UPS-IS

QS: Ik = 2.08 [kA]

Linea: FGTOR/NO7 V-KPE /3 m

Sezione: 1(2+)+(1PE4)
C.dt. con: 1b.0.35 %

QU C-1

Utenza generica
Potenza 100 [W]
Ib0.619[A]

C.d.t. con: 10 0.90%

QuC-2

Utenza generica
Potenza 100 [W]

b 0.619[A]

C.d.t. con: 10 0.99%

QuC-3

Utenza generica
Potenza 100 [W]
Ib0.619[A]

C.d.t con: 1b 0.97%

QuC4

Utenza generica
Potenza 100 [W]

Ib 0.619 [A]

C.d.t. con: b 1.12%

QUC-5

Utenza generica
Potenza 100 [W]

Ib 0.619 [A]

C.d.t. con; 1b 0.78%

Qu C-6

Utenza generica
Potenza 100 [W]

Ib 0.619 [A]

C.d.t. con: Ib 1.26%

Qu C-7

Utenza generica
Potenza 100 [W]
Ib0.619 [A]

C.d.t. con: 1b 0.77%

QuC-8

Utenza generica
Potenza 100 [W]
Ib0.619[A]

C.d.t con: Ib 1.42%

Quc9

Utenza generica
Potenza 200 [W]

b 1.237 [A]

C.d.t. con: Ib 2.58%
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CD IS Rosso 3

RS: Ik = 0.06 [kA]
Linea: FGTOR /272 m
Sezione: 1(3G2.5)
C.d.t. con: b 3.54 %

C-1

C-2

Utenza generica
Potenza 100 [W]

Utenza generica
Potenza 100 [W]

Ib 0.481 [A] Ib 0.481 [A]

C.d.t. con: b 3.95%

C.d.t. con: Ib 3.98%

C-3

CD IS Verde 1

VS: Tk =0.11 [kA]
Linea: FGTOR /80 m
Sezione: 1(3G1.5)
C.d.t con:1b1.16 %

Utenza generica
Potenza 100 [W]

Ib 0.481 [A]

C.d.t. con: Ib 3.68%

C-4

Utenza generica
Potenza 100 [W]

Ib 0.481 [A]

C.d.t. con: Ib 3.79%

C-1

Utenza generica
Potenza 100 [W]

Ib 0.481 [A]

C.dt. con: Ib 1.49%

C-2

Utenza generica
Potenza 100 [W]

Ib 0.481 [A]

C.d.t. con: Ib 1.24%
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